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図１　竜ヶ池水質調査地点

あずまや前

遊船所前
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調査結果 

 

  今年度の遊船所前の調査結果を表 1 に、あずまや前の調査結果を表 2 に示した。また、遊船所前、

あずまや前の各項目のグラフを図 2 に示した。 

 

(1)水素イオン濃度(pH) 

遊船所前、あずまや前ともにほぼ横ばいであり、数値は高めの傾向であった。 

 

(2)化学的酸素要求量(COD) 

      遊船所前、あずまや前ともに 7 月から 9 月にかけて徐々に上昇し、10 月で低下した。また、

全ての月においてあずまや前の数値の方が、遊船所前よりも高い数値であった。 

 

(3)浮遊物質(SS) 

遊船所前、あずまや前ともに 7 月から 10 月にかけて上昇傾向であった。9 月からアオコの

発生が見られたため、SS の数値に影響を与えたと考えられる。また、全ての月においてあずま

や前の数値の方が、遊船所前よりも高い数値であった。 

 

(4)溶存酸素量(DO) 

遊船所前、あずまや前ともに平均が 10mg/L であり、酸素が豊富であった。 

 

(5)全窒素(T-N) 

遊船所前、あずまや前ともに 9 月の数値が最も高く、10 月に数値の低下が見られた。また、

全ての月においてあずまや前の数値の方が、遊船所前よりも高い数値であった。 

 

(6)全りん(T-P) 

遊船所前は 8 月に数値の低下が見られたが、ほかの月は安定した数値であった。あずまや前

は 7 月から 9 月にかけて数値が上昇し、10 月に数値が低下した。また、7 月は遊船所前の方が

数値が高かったが、8 月以降はあずまや前の方が数値が高かった。 

 

(7)水温 

        遊船所前、あずまや前ともに 8 月が最も数値が高く、10 月に数値が低下した。 
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表3　生活環境の保全に関する環境基準(湖沼)

項目 項目

類型 類型

AA
6.5以上

8.5以下
1以下 1以下 7.5以上 Ⅰ 0.1以下 0.005以下

A
6.5以上

8.5以下
3以下 5以下 7.5以上 Ⅱ 0.2以下 0.01以下

B
6.5以上

8.5以下
5以下 15以下 5以上 Ⅲ 0.4以下 0.03以下

C
6.0以上

8.5以下
8以下

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと

2以上 Ⅳ 0.6以下 0.05以下

Ⅴ 1以下 0.1以下

基準値 基準値

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)
pH

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

DO

(mg/L)

採水場所：遊船所前

採水月 7 8 9 10

採水日 4 7 5 2

採水時間 13:50 11:35 11:38 12:10

水素イオン濃度(pH) 9.7 9.7 9.5 9.4 9.7 9.4 9.6 ー

化学的酸素要求量(COD) 9.1 10 12 9.9 12 9.1 10 mg/L

浮遊物質(SS) 12 12 16 22 22 12 16 mg/L

溶存酸素量(DO) 11 10 8.0 11 11 8.0 10 mg/L

全窒素(T-N) 1.3 1.0 1.3 1.1 1.3 1.0 1.2 mg/L

全りん(T-P) 0.097 0.068 0.091 0.093 0.097 0.068 0.087 mg/L

天候 晴 曇 曇 曇 ー ー ー ー

水温 29.1 30.8 30.6 23.0 30.8 23.0 28.4 ℃

気温 29.3 33.4 33.1 20.5 33.4 20.5 29.1 ℃

採水場所：あずまや前

採水月 7 8 9 10

採水日 4 7 5 2

採水時間 13:57 11:50 11:46 12:23

水素イオン濃度(pH) 9.7 9.4 9.0 9.4 9.7 9.0 9.4 ー

化学的酸素要求量(COD) 11 12 13 11 13 11 12 mg/L

浮遊物質(SS) 19 22 21 25 25 19 22 mg/L

溶存酸素量(DO) 12 8.8 11 10 12 8.8 10 mg/L

全窒素(T-N) 1.4 1.4 1.6 1.2 1.6 1.2 1.4 mg/L

全りん(T-P) 0.075 0.094 0.12 0.11 0.12 0.075 0.10 mg/L

天候 晴 曇 曇 曇 ー ー ー ー

水温 27.0 30.3 28.6 22.8 30.3 22.8 27.2 ℃

気温 30.2 32.5 33.4 20.3 33.4 20.3 29.1 ℃

表1　遊船所前の水質調査結果一覧表(2023年度)

表2　あずまや前の水質調査結果一覧表(2023年度)

最高 最低 平均 単位

最高 最低 平均 単位
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図2　2023年度水質調査結果

(℃)

(mg/L)

(mg/L) (mg/L)

(mg/L) (mg/L)
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過年度との比較と考察 

 

2020 年度から 2023 年度までの各項目の年平均を表 4 に、各項目のグラフを図 3 に示した。 

今年度は過年度と比較すると、各項目の月ごとの数値の変化が小さく安定した水質であった。9 月以

降アオコの発生が見られ、9 月の水温も 30℃付近と過年度に比べ高めであったが、水質の大きな変化

は見られなかった。また、各項目の年平均は pH と水温の数値は高めであり、そのほかの項目は過年度

とほぼ同等の値であった。 

今年度は気温が高い日が多く、水質への悪影響が懸念されたが、過年度の調査結果を逸脱するような

水質の悪化は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 調査地点 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

遊船所前 8.7 9.3 8.6 9.6

あずまや前 8.4 9.0 8.7 9.4

2地点平均 8.5 9.2 8.6 9.5

遊船所前 11 8.1 11 10

あずまや前 12 8.5 13 12

2地点平均 12 8.3 12 11

遊船所前 23 14 17 16

あずまや前 23 22 25 22

2地点平均 23 18 21 19

遊船所前 10 12 12 10

あずまや前 9.1 10 10 10

2地点平均 9.5 11 11 10

遊船所前 1.2 1.2 1.2 1.2

あずまや前 1.2 1.4 1.3 1.4

2地点平均 1.2 1.3 1.2 1.3

遊船所前 0.12 0.081 0.099 0.087

あずまや前 0.13 0.10 0.12 0.10

2地点平均 0.12 0.091 0.11 0.094

遊船所前 21.8 25.3 26.5 28.4

あずまや前 21.5 23.8 25.7 27.2

2地点平均 21.6 24.6 26.1 27.8

表4　水質の比較(2020~2023年度)

水温

(℃)

pH

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

DO

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)
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図3　2020年度から2023年度の水質調査結果①

(mg/L)
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(mg/L)
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(mg/L)
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図3　2020年度から2023年度の水質調査結果②


